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ACTA D'INSPECCIO
Full mim. 1 de 1

Organisme de Control (OC), acreditat per ENAC amb acreditacio

nim. OC-1/028

Delegacié de Barcelona (Sant Cugat del Valles)

Carrer Cami Can Ametller
C.P. 08195

Fax 932535301

nim. 34

Tel. 932535300

Niimero d'acta 08-08-F26-0-001578 |

En compliment de 'Ordre del 27 de juny de 1994 (DOGC 08.07.1994)
I'TNSPECTOR, qui subseriu, ha realitzat en la data del quadre "INSPECCIO
ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislacié vigent

d'acord amb el RD 379/2001 de 6 d’abril i la ITC:

Niimero expedient 99-2017-0000015098

Niimero Reg. d'Instal-lacié 08-003613

TIPUS DE CONTROL

|:| MIE APQ 1 D MIE APQ 3 D MIE APO 5 D MIE APQ 7 D MIE APQ 9 ] Control documentacié técnica @ Certificat de conformitat periodica
Ol meapg2 | [ we apoa | B wie args | [ mie args o 5:;3 e [ Certificat de conformitat inicial
EMPLACAMENT Poblacio Carrer Niim. cp
INSTAL-LACIO POLINYA Pintor Casas 1-3 08213
Nom Teléfon
TITULAR O PROPIETARI
BARNASTOCK, S.A.
REPRESENTANT
Tipus d'edifici (IARAC‘TERI'ST[QUES
emplacament de la CODI BASIQUES ) Dipaosits Nombre Capacitat m’ Tipus de productes
instal-lacié DE LA INSTAL-LACIO:
Establiment industrial <] [] INTERIOR Aeris - Corrosius
Piiblica concurréncia [:l K EXTERIOR Enterrats
Habitatge O [] Classe 2ona. Mabils -
Aes O K Classe 3era. Tomks

Comprovada la correspondéncia de la instal- lacié amb documentacié técnica

Projecte: "Autorizacién de la instalacién de un almacenamiento de productos corrosives (reciepientes méviles)"

Técnic: Manuel Garcia Melendo

Col-legi: CEIC-Barcelona

Visat: 362358

Data: 19.04.07

PROVES D'ESTANQUEITAT SI NO
Diposits aeris ] | | Comprovacié funcionament sistema proteccio fuites
Diposits enterrats O O
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS
NIVELL REPARACIO O TERMINI
CODI ELEMENT O PECA DEFECTE SUBSTITUCIO ESMENA OBSERVACIONS

POSADA EN MARXA INSTAL-LACIO

REVISIO ANTERIOR VALIDA FINS A

REVISIO ACTUAL VALIDA FINS A | DATA INSPECCIO ACTUAL

19.04.2007

11.04.2022 11.04.2017

QUALIFICACIO FAVORABLE:
QUALIFICACIO CONDICIONADA:

QUALIFICACIO NEGATIVA:

QUALIFICACIO I DICTAMEN DE REVISIO

1. La instal- lacié roman en servei normal
2. Deficiéncies a esmenar el més aviat possible ....
3. Deficiéncies a esmenar abans de i
comunicar a L’OC que s'ha realitzat l'esmena ......
4. La instal-lacié roman parada ...........ccooivveeneens

La revisié ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen en totes les parts controlables i visibles de la instal-lacié. A la vista dels resultats obtinguts es
considera que la instal lacié mereix la segiient qualificacié global pel que fa referéncia a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentaries
més amunt esmentades, 1 d’acord amb el procediment ECA nim. 606004:

,,,,,,,,,,,,, X L' INSPECTOR
O Document signat digitalment
: Eduardo Perez Llamas
O Data d emissio: 28.04.2017
D Signatura; Eduardo Pérez

Signat

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE REBUDA D'UNA COPIA D'AQUESTA ACTA:
Pel titular:

Per |' instal- lador - conservador:

Signat :

CONFORME PER L'OC r

Segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DORS

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIO EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.



